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1. Rury uktada¢ w wykopie zgodnie z warunkami
podanymi w katalogu producenta.
2. Wykopy zabezpieczyC i oznakowac.
PROJEKT PRZYLACZA
Projektowat | mgrinz. Podpis Data INWESTOR
I'Hat_ossy _ 20.05.2020. P.K. "Therma" Spétka z o.0.
Opracowat | mgrinz. Podpis Data 43-300 Bielsko-Biata
|.Hatossy 20.05.2020. ul.Michata Grazyriskiego 108

przy ul. Szklanej w Bielsku-Biatej.

Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych
2 x DN200/355 - 150/280 mm do budynku hali magazynowo - produkcyjnej

ULOZENIE RUROCIAGOW W WYKOPIE
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